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In questo documento sono riportate le istruzioni per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione del tipping 
bucket (detto anche scarico a bascula, ribalta di pulizia, vasca ribaltante), serie DC di CMO Valves, per vasche di 
raccolta delle acque meteoriche e camere di contenimento. 

Il tipping bucket è progettato per scaricare il proprio contenuto d’acqua mediante un sistema che bascula da sé 
generando così un’onda d’acqua che rimuove e trascina i sedimenti depositati sul fondo della vasca di raccolta delle 
acque meteoriche e delle camere di contenimento. Altre applicazioni devono essere consultate e approvate per 
iscritto da CMO Valves. CMO Valves declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da applicazioni che 
non corrispondono all’uso previsto, e/o come conseguenza di un’installazione, una messa in servizio o un utilizzo 
non corretti della paratoia.

Nel manuale sono riportate le istruzioni generiche per i tipping bucket; questa documentazione è corredata dalle 
informazioni tecniche relative all’ordine d’acquisto (disegni di omologazione, descrizioni tecniche, specifi che, ecc.).

CMO Valves si riserva il diritto di modifi care i dati e il contenuto del presente documento in qualsiasi momento a 
suo insindacabile giudizio e senza preavviso, nell’ambito del processo di miglioramento continuo dei propri prodotti 
e servizi.

MANUALE DI ISTRUZIONI E DI MANUTENZIONE 
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONI GENERALI

Le vasche di raccolta delle acque meteoriche hanno lo scopo di regolare la portata prodotta durante i periodi 
di pioggia e/o di evitare scarichi incontrollati nel ricettore (fiume, mare...). Durante la permanenza dell’acqua 
nella vasca di raccolta delle acque meteoriche, i solidi si depositano sul fondo della stessa. Questi componenti 
sedimentati devono essere rimossi al più presto, prima che piova di nuovo e i residui non depurati vengano 
mandati direttamente al ricettore.

È quindi molto importante mantenere una corretta pulizia della vasca di raccolta delle acque meteoriche, pulendola 
ogni volta che si svuota. 

Eseguire manualmente la pulizia di queste vasche comporta un costo molto elevato ed è un lavoro sgradevole e 
pericoloso, per la grande quantità di fanghi che si accumulano sul fondo. 

Con i tipping bucket si automatizza questo processo, evitando i pericoli e riducendone i tempi e di conseguenza i 
costi per mantenere pulita la vasca di raccolta delle acque meteoriche.
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FUNZIONAMENTO
La pulizia della vasca di raccolta delle acque meteoriche si realizza dopo lo svuotamento della stessa. Si consiglia di 
e� ettuare questa pulizia al più presto, per evitare che si sviluppino cattivi odori e che la sedimentazione essicchi e 
sia più di�  cile da rimuovere. Il tipping bucket in genere è vuoto e in posizione di riposo (fi g. 1). 

Dopo lo svuotamento della vasca, si procede al riempimento del tipping bucket (fi g. 2). 

Quando è quasi completamente pieno, grazie al design e alla posizione precisa del proprio asse di rotazione, il 
baricentro fa oscillare il contenitore (fi g. 3), ribaltandolo, e versando così tutto il volume d’acqua che contiene in 
un periodo di tempo minimo, producendo una potente onda che spazza tutti i sedimenti depositati sul fondo del 
deposito fi no all’apposito canale.

Una volta completamente svuotato, grazie al design e al proprio baricentro, il tipping bucket torna in posizione di 
riposo (fi g. 1) senza richiedere alcun mezzo ausiliare.

Il funzionamento di questo contenitore è estremamente semplice: riceve per un lungo periodo di tempo un fl usso 
d’acqua ridotto e quando è pieno lo rilascia tutto in una volta.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

VANTAGGI DEL TIPPING BUCKET

Questo tipo di dispositivo presenta notevoli vantaggi rispetto ad altri sistemi di pulizia:

• L’onda d’acqua generata è molto potente, ma al tempo stesso ha una durata molto breve. Per questo il livello di 
pulizia della vasca che si ottiene con una minima quantità d’acqua è molto elevato.

• Non richiede alcun mezzo ausiliare per l’azionamento né per tornare alla posizione di riposo, sfrutta la massa 
dell’acqua immagazzinata e la forza di gravità, perciò o� re la massima a�  dabilità.

• Costruzione in acciaio inox e installazione al di sopra della quota di sfi oro, quindi si evita il contatto delle acque 
refl ue. Grazie a queste caratteristiche, la manutenzione richiesta è minima e la vita utile è molto lunga. 

Il funzionamento del tipping bucket è estremamente semplice: riceve per un lungo periodo di tempo un fl usso 
d’acqua ridotto, e una volta riempito lo rilascia tutto in una volta creando un’onda d’acqua.
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MOVIMENTAZIONE

Durante la movimentazione delle attrezzature si deve prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

• AVVERTENZA DI SICUREZZA: Prima di movimentare il tipping bucket o le sue parti, verifi care che i mezzi da 
impiegare per il sollevamento e la movimentazione (ad esempio, gru) siano correttamente dimensionati per 
sopportarne il peso e movimentarne la massa.

• Per evitare danni, si consiglia di usare cinghie morbide per sollevare i tipping bucket di CMO Valves. Queste 
cinghie devono essere fi ssate alla parte superiore del corpo, negli appositi golfari.

• Non sollevare il tipping bucket tenendolo dalle nervature interne del corpo, dato che si potrebbe deformare 
quest’ultimo e si potrebbero verifi care problemi durante il funzionamento.

• Se l’imballaggio è e� ettuato in casse di legno, le stesse devono essere munite di zone di fi ssaggio chiaramente 
indicate per la collocazione delle imbracature. Se due o più paratoie sono imballate insieme, è necessario preve-
dere elementi di separazione e di bloccaggio per evitare eventuali movimenti, urti e attriti durante il trasporto. 
Lo stoccaggio di due o più paratoie nella stessa cassa deve essere e� ettuato in modo tale da far sì che restino 
correttamente appoggiate per evitare deformazioni. Per le spedizioni marittime si consiglia di inserire sacchetti 
sotto vuoto all’interno delle casse in legno per proteggere i dispositivi dal contatto con l’acqua di mare.

• Prestare particolare attenzione a mantenere il corretto livellamento delle paratoie durante il carico e lo scarico, 
nonché durante il trasporto e lo stoccaggio, per evitare deformazioni meccaniche delle attrezzature. Si consiglia 
perciò l’impiego di bancali o cavalletti.

ASPETTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

Questo manuale contiene informazioni importanti per l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione dei 
tipping bucket Serie DC. È indispensabile seguire tutte le raccomandazioni fornite e rispettare tutti i codici di buone 
prassi, le norme, la legislazione e le direttive applicabili in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi sul lavoro, 
nonché gli aspetti tecnici. 

L’utente e le persone che lavorano con queste apparecchiature devono essere tecnicamente preparate e conosce-
re tutte le avvertenze descritte in queste istruzioni. Il mancato rispetto delle avvertenze potrebbe causare lesioni 
personali e danni materiali. Prima di procedere all’installazione, alla messa in funzione e alla manutenzione della 
paratoia, accertarsi di aver letto integralmente e compreso il presente manuale.

Qualsiasi alterazione o modifica di questo prodotto senza il consenso per iscritto di CMO Valves potrebbe 
provocarne il funzionamento anomalo, guasti o gravi danni e l’annullamento della garanzia del prodotto.
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INSTALLAZIONE

Per evitare danni personali e/o materiali (agli impianti, alla paratoia, ecc.) si devono rispettare le seguenti istruzioni:

•  Prima dell’installazione si deve controllare la paratoia per scartare eventuali danni durante il trasporto o lo 
stoccaggio.

•  Il personale addetto all’impianto o al funzionamento dei dispositivi deve essere qualifi cato e preparato.
•  Usare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei (guanti, scarpe di sicurezza, occhiali, ecc.).
•  Chiudere tutte le linee che interessano la paratoia e apporre un cartello di avvertenza per segnalare i lavori in 

corso.
• Per quanto riguarda i ponteggi, le scale e gli altri elementi ausiliari da utilizzare durante il montaggio, rispettare 

le indicazioni sulla sicurezza indicate dai rispettivi costruttori, nonché quelle contenute nel presente manuale.
• Una volta montati i dispositivi, accertarsi che non vi siano elementi, sia internamente che esternamente, in 

grado di impedire il movimento del tipping bucket.
• Il funzionamento dei dispositivi deve essere coordinato con il personale addetto al controllo e alla sicurezza in 

cantiere e non è consentito alterare in alcun modo gli elementi di indicazione esterni dei dispositivi (fi necorsa, 
sensori, ecc.).

Accertarsi che l’interno del tipping bucket sia pulito.

Esistono diverse modalità di montaggio di questi tipping bucket: quella più comune è il fissaggio alle pareti 
laterali mediante staffe, che possono essere cementate o fissate con tasselli a espansione o chimici; tuttavia, 
il tipping bucket può essere montato anche fissando le proprie staffe ad altre poste sulla parete posteriore o 
addirittura appendendolo alla soletta superiore.

STOCCAGGIO

Prima dello stoccaggio, le paratoie e gli elementi associati devono essere controllati e ispezionati per verifi care che 
non presentino danni o deformazioni causati dal trasporto e dalla movimentazione. Eventuali danni o deformazioni 
devono essere eliminati prima del montaggio. In caso di dubbio, si prega di contattare CMO Valves.

Per conservare la paratoia in condizioni ottimali d’uso, dopo lunghi periodi di stoccaggio, si consiglia di scegliere un 
sito ben arieggiato e con una temperatura non superiore a 30 ºC.

Pur non essendo consigliabile, se non si potesse evitare lo stoccaggio all’esterno, occorre coprire la paratoia per 
proteggerla dal calore e della luce solare diretta, mantenendo una buona ventilazione per evitare l’umidità. Ecco 
alcuni aspetti da tenere presenti per lo stoccaggio:

• Il sito per lo stoccaggio deve essere asciutto e al coperto.

• Non stoccare le attrezzature all’aperto, direttamente esposte a condizioni atmosferiche sfavorevoli quali pioggia, 
vento, ecc., soprattutto se prive di imballaggio.

• Questa raccomandazione è ancor più importante nelle zone molto umide e in ambienti salmastri. Il vento può 
trasportare polvere e particelle che possono entrare in contatto con le parti mobili del pulitore auto-basculante, 
il che potrebbe causare anomalie nel funzionamento. 

• Le attrezzature devono essere stoccati su una superfi cie in piano per evitare deformazioni.

• Se le attrezzature sono stoccate senza essere adeguatamente imballate, è importante mantenere lubrifi cate le 
zone mobili, perciò si consiglia di controllarle e di lubrifi carle periodicamente.
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POSIZIONI DI MONTAGGIO

Il tipping bucket è progettato per essere montato in posizione orizzontale. Per il corretto funzionamento è 
essenziale che i supporti dei cuscinetti siano perfettamente allineati tra loro e che il tipping bucket sia montato 
perfettamente orizzontale.

Fig. 4

ASPETTI DA CONSIDERARE DURANTE LA PROGETTAZIONE

Per progettare un tipping bucket e�  cace, è necessario tenere conto dei seguenti dettagli:

• È molto importante che l’altezza (dimensione “H” nella fi g. 4) dal pavimento al tipping bucket sia la maggiore 
possibile. Quanto più in alto si installa il tipping bucket, più potente sarà l’onda generata.

• La portata del tipping bucket è determinata dalla lunghezza (dimensione “L” nella fi g. 4) del canale o della 
corsia da pulire. Maggiore è la lunghezza del canale o della corsia, maggiore deve essere la portata del tipping 
bucket. In genere questa portata oscilla tra i 200 e 2.000 litri per metro di tramoggia.
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CARATTERISTICHE DELLE OPERE CIVILI

Per poter installare un tipping bucket e sfruttarne al massimo l’e�  cacia, la vasca di raccolta delle acque meteoriche 
deve soddisfare i seguenti requisiti:

• La forma del comparto deve essere rettangolare.

• Il fondo della vasca deve essere lucidato o almeno con una buona fi nitura superfi ciale, in modo tale da evitare 
perdite da attrito dell’onda di pulizia.

• Lo sguscio sotto il tipping bucket deve avere un raggio considerevole (dimensione “R” nella fi g. 5), per ridurre le 
perdite generate dall’urto dell’acqua contro il calcestruzzo.

• Le corsie devono avere una pendenza del 3% (fi g. 5).

• All’estremità della corsia devono essere predisposti dei canali di raccolta o fosse di scarico con un volume del 
20% superiore a quello del tipping bucket. Potranno così raccogliere tutti i sedimenti e l’acqua di lavaggio dal 
recipiente basculante, evitando che l’onda sbatta sul muro opposto e si crei un’onda di ritorno.

• Quando la larghezza della vasca è superiore a 10 metri, la stessa deve essere suddivisa in corsie parallele per 
poter installare due o più tipping bucket. In tal modo le azioni delle ondate sono indipendenti ottenendo una 
maggiore e�  cacia.

• Il tipping bucket deve essere installato al di sopra della quota di sfi oro, così da restare fuori dalla portata delle 
acque refl ue, al fi ne di minimizzarne la manutenzione e assicurarne il corretto funzionamento.

Fig. 5
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AZIONAMENTO

Come già accennato in questo documento, i tipping bucket non richiedono mezzi ausiliari, quindi non hanno un 
motore, ma il loro azionamento può essere controllato dalla portata d’acqua che ricevono.

Maggiore è la portata d’acqua ricevuta dal tipping bucket, minore è il tempo occorrente per riempirlo, ribaltarlo e 
generare l’onda pulente.

Fig. 6

Il tipping bucket è solitamente vuoto quando si 
trova in posizione di riposo: per pulire la vasca di 
raccolta delle acque meteoriche si deve procedere a 
riempirlo d’acqua, così una volta raggiunto il limite, 
il dispositivo bascula svuotando tutta in una volta 
l’acqua che contiene; si interrompe quindi l’eroga-
zione dell’acqua, il recipiente torna in posizione di 
riposo e resta vuoto.

Il movimento del tipping bucket è delimitato da arresti 
meccanici. Questi arresti sono ammortizzati da tasselli 
elastomerici, perciò il funzionamento del dispositivo è 
fl uido e silenzioso.

MANUTENZIONE

CMO Valves declina ogni responsabilità in caso di danneggiamento delle paratoie a causa di maneggiamento 
improprio, senza la necessaria autorizzazione o montaggio e messa in servizio errati. È vietata qualsiasi manomissione 
o modifi ca delle paratoie, salvo espressa autorizzazione di CMO Valves. 

Per evitare danni personali o materiali nel corso degli interventi di manutenzione, si consiglia di rispettare le 
indicazioni sulla sicurezza contenute in questo manuale e seguenti istruzioni:

• Il personale addetto alla manutenzione o al funzionamento dei dispositivi deve essere qualifi cato, preparato e 
conoscere le attrezzature e i processi.

• È obbligatorio l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei (guanti, scarpe di sicurezza, occhiali, 
ecc.).

• Chiudere tutte le linee che interessano la paratoia e apporre un cartello di avvertenza per segnalare i lavori in 
corso.

• Controllare che il tipping bucket sia vuoto.
• Isolare completamente la linea, il canale o la corsia dall’intero processo. Svuotare il canale.
• Per gli interventi di manutenzione e per la messa in servizio, utilizzare attrezzi adatti in base alle norme vigenti 

per l’applicazione e l’area di lavoro.
• Per lavorare in condizioni di sicurezza, il personale addetto alla manutenzione deve conoscere le normative sulla 

sicurezza; i lavori possono essere avviati solo su ordine del personale addetto alla sicurezza nel cantiere.
• Le aree di sicurezza devono essere segnalate chiaramente; si deve altresì evitare di appoggiare attrezzature 

ausiliarie (scale, ponteggi, ecc.) sulle leve o sulle parti mobili per evitare di provocare il movimento dello scudo.
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Tenendo conto delle raccomandazioni sopraindicate, sono illustrate di seguito le operazioni di manutenzione da 
eseguire su questo tipo di attrezzature.

I tipping bucket di CMO Valves sono molto semplici, per cui la manutenzione richiesta è minima.

L’unica manutenzione da e� ettuare è il controllo visivo dei tipping bucket e la lubrifi cazione dei cuscinetti laterali 
una volta all’anno (fi g. 7). A seconda della frequenza con cui si riempie la vasca o della sporcizia accumulatasi, 
cambia la periodicità della lubrifi cazione dei cuscinetti.

Come accennato in precedenza, i tipping bucket si installano al di sopra della quota di sfi oro, per cui non sono a 
contatto con le acque refl ue. Questa caratteristica è una delle principali ragioni per cui gli interventi di manutenzione 
sono ridotti al minimo e aumenta la vita utile del dispositivo. 

Fig. 7

I componenti e i materiali utilizzati nella produzione dei tipping bucket di CMO Valves sono stati progettati e 
selezionati in base ai requisiti e alle specifi che di ogni progetto. Impiegare solo ricambi originali.

Per qualsiasi richiesta o domanda, si prega di contattare CMO Valves indicando il materiale o il componente richiesto 
e il numero d’ordine o del progetto. Sul sito www.cmovalves.com sono disponibili cataloghi e informazioni tecniche 
utili ad identifi care gli esplosi e gli elementi del tipping bucket.

RICAMBI

CMO Valves si riserva il diritto di modifi care i dati e il contenuto del presente documento in qualsiasi momento a 
proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, nell’ambito del proprio processo di miglioramento continuo dei 
prodotti e dei servizi. I documenti precedenti perdono validità con la pubblicazione dell’ultima revisione.
Ultima versione del Manuale di installazione e manutenzione disponibile su www.cmovalves.es.

Al fi ne di ridurre al minimo le implicazioni ambientali nel ciclo di vita del tipping bucket della serie DC, l’utente deve 
rispettare le seguenti indicazioni ambientali e, in ogni caso, consultare le norme e le direttive applicabili in materia, 
prima dello smaltimento.

• Durante il trasporto, lo stoccaggio, il montaggio e la messa in servizio: i materiali utilizzati nell’imballaggio 
devono essere trattati attraverso gli appositi canali di riciclaggio.

• Alla fi ne del ciclo di vita del prodotto (o del componente): Presso le società specializzate nella gestione dei 
rifi uti possono essere riciclati i materiali utilizzati nella costruzione del tipping bucket, quali:

• Metalli: acciai, alluminio, ghisa, rame, bronzo, ecc.
• Plastiche: guide, gomme e guarnizioni.
• Gli oli e i grassi, data la loro natura, richiedono un trattamento speciale prima di essere smaltiti e occorre 

quindi rivolgersi a società di gestione dei rifi uti autorizzate.

ASPETTI AMBIENTALI: SMALTIMENTO E RICICLABILITÀ

CUSCINETTI
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