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APLICAÇÃO DE DIRETIVAS EUROPEIAS

Consulte o documento de políticas aplicáveis às CMO Valves.

A comporta FL cumpre a directiva sobre aparelhos e sistemas de protecção para utilização em atmosferas explosivas. 
Nestes casos, o logótipo aparecerá na etiqueta de identificação. Esta etiqueta reflecte a classificação exacta da zona 
onde se pode utilizar a comporta. O utilizador é responsável pela sua utilização em qualquer outra zona.

MANIPULAÇÃO

Durante a manipulação dos equipamentos dever-se-á prestar especial atenção aos seguintes pontos:

• ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA: Antes de começar a utilizar a comporta é recomendável verifi car se a grua que irá utilizar 
tem capacidade para suportar o peso da mesma.

• Não levantar a comporta nem prendê-la pelo braço. Levantar a comporta pelo braço pode originar problemas na operação, 
uma vez que normalmente os actuadores não são concebidos para suportar o peso da comporta.

• Ao levantar a comporta, ter cuidado para não danifi car as juntas de fecho, caso contrário isto pode originar problemas de 
fugas durante o funcionamento da comporta.

• Para evitar danos, em particular na protecção anticorrosiva, é recomendável usar correias leves para levantar as comportas 
de retenção da CMO Valves. Estas correias devem ser fi xadas na parte superior do corpo pelos orifícios destinados para a 
fi xação da comporta e com a ajuda de olhais.

• No caso de o embalamento ser efectuado em caixas de madeira, é necessário que estas estejam providas de zonas de 
amarração claramente marcadas, pois nestas serão colocadas as eslingas para efeitos de transporte. No caso de duas ou 
mais comportas serem embaladas conjuntamente, devem ser previstos elementos de separação e de fi xação entre estas, de 
forma a evitar eventuais movimentos, golpes e atritos durante o transporte. A armazenagem de duas ou mais comportas na 
mesma caixa deve ser efectuada de modo a que estas fi quem correctamente apoiadas para evitar deformações. Em caso 
de envios marítimos, recomendamos a utilização de bolsas de vácuo dentro das próprias caixas de madeira para proteger 
os equipamentos do contacto com a água do mar.

• Prestar especial atenção para manter o nivelamento correcto das comportas durante a carga e a descarga, bem como du-
rante o transporte, para evitar deformações nos equipamentos. Para esse efeito, recomendamos a utilização de bancadas 
ou cavaletes.

INSTALAÇÃO

De modo a evitar danos pessoais e outro tipo de danos (nas instalações, na comporta, etc.) é recomendável cumprir as seguintes 
instruções:

• O pessoal encarregue da instalação e operação dos equipamentos deve ser qualifi cado e instruído.
• Utilizar Equipamentos de Protecção Individual (EPI’s) adequados (luvas, botas de segurança, óculos, etc.).
• Fechar todas as linhas relacionadas com a comporta e colocar um painel de aviso advertindo que estão a ser efectuados 

trabalhos na comporta.
• Isolar totalmente a comporta de todo o processo. Esvaziar a conduta ou linha.
• Drenar todo o fl uido da conduta ou linha pela comporta.
• Usar ferramentas manuais não elétricas durante a instalação e manutenção, de acordo com os regulamentos atuais.

Antes da instalação deverá inspeccionar a comporta para descartar possíveis danos durante o transporte ou armazenagem.
Assegurar-se de que a zona de fecho da comporta está limpa e verificar se a tampa se dobra facilmente sobre os olhais 
pequenos do corpo.

• Se a comporta for instalada sobre um fl ange, inspeccionar a tubagem e o fl ange de instalação, assegurando-se de que 
estão limpas e a norma da perfuração de fl anges coincide com a da comporta.

• Se a comporta for instalada apoiada sobre uma parede, verifi car se esta parede está limpa e plana.

MANUAL DE INSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO
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ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE A MONTAGEM

É extremamente importante que no momento de montar a comporta, seja qual for o tipo de fi xação ou tipo de comporta, o 
ponto de rotação da tampa (os olhais pequenos do corpo) esteja na parte superior da comporta; desta forma assegura-se que a 
força de gravidade faz fechar a tampa.

A comporta FL é unidireccional, instala-se sempre de forma a que o fl uido que vem de uma conduta ou linha passe primeiro 
através do corpo da comporta e de seguida empurre a tampa. Fisicamente também não é possível montá-la de outra forma, pelo 
que se assegura que a única opção de montagem é a correcta.

Como cada uma destas comportas é concebida para cumprir as condições de serviço de acordo com cada instalação, existem 
várias opções para fi xar a comporta FL.

No entanto, entre todas elas destacam-se duas opções que são as mais habituais: uma é aparafusada a um fl ange existente e 
a outra é apoiada sobre uma parede e fi xada através de ancoragens.

Em seguida descreve-se cada uma destas opções de forma detalhada.

Fig. 4

Fig. 3Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 5

Para montar a comporta aparafusada a um fl ange (fi g. 5) é necessário realizar os seguintes passos:

• Colocar a comporta apoiada sobre o fl ange (4) da instalação, verifi cando se a perfuração da mesma coincide com a do 
corpo da comporta.

• Depois de se assegurar de que a perfuração coincide, retirar a comporta do fl ange (4).
• Limpar a face do fl ange (4) onde é apoiada a comporta.
• Colocar uma junta de estanqueidade (3) sobre o fl ange para garantir que não existem fugas para o exterior devido à união 

entre o fl ange e a comporta. A junta a instalar será escolhida em função das condições de trabalho do interior da linha 
(temperatura, pressão, tipo de fl uido, etc.).

• Verifi car se a comporta está limpa, assim como o interior do corpo (1) e sobretudo a zona de fecho.
• Limpar a face do corpo que é apoiada no fl ange.
• Colocar a comporta apoiada sobre o fl ange (4).
• Posicionar a comporta de forma a que o ponto de rotação da tampa (os olhais pequenos do corpo) fi que na parte superior 

da instalação.
• Assegurar-se de que a junta de estanqueidade entre o fl ange (4) e a comporta esteja bem colocada.
• Depois de posicionar a junta de estanqueidade e a comporta correctamente, colocar os parafusos de união. Estes parafusos 

e porcas têm de ser adequados para as condições de funcionamento.
• Assim que se tiverem colocado todos os parafusos, começar a apertar no modo cruzado e com um binário de aperto inicial 

baixo.
• Por último realizar o aperto fi nal de acordo com a norma aplicável.
• Depois de levar a cabo todos estes passos e antes de dar por fi nalizado o processo de montagem, verifi car se a tampa se 

dobra facilmente sobre o ponto de rotação.
PONTO DE ROTAÇÃO

TUBAGEM DA INSTALAÇÃO

1

4

3
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Para montar a comporta apoiada sobre uma parede e fixada através de ancoragens de expansão ou químicas (fig. 6) 
é necessário realizar os seguintes passos:

• Verifi car se a parede seja completamente plana, caso contrário ao apertar as ancoragens o corpo pode deformar-se e sofrer 
danos irreparáveis.

• Colocar a comporta sobre a parede, fazendo coincidir a passagem da comporta com o orifício da parede.
• Utilizando os orifícios do corpo da comporta como guia, realizar os furos necessários para as ancoragens de expansão ou 

químicas na parede.
• Retirar a comporta da parede e, na respectiva localização futura, aplicar uma pasta de selagem do tipo SIKAFLEX-11FC ou 

semelhante, com o fi m de evitar fugas entre corpo e parede.
• Voltar a colocar a comporta na sua localização, sobre a pasta de selagem, e introduzir as ancoragens de expansão ou quími-

cas. Estas ancoragens têm de ser adequadas para as condições de funcionamento e a sua medida de acordo com os planos 
aprovados.

• Assim que se colocarem todas as ancoragens de expansão ou químicas, realizar o aperto inicial com um binário de aperto 
baixo e em modo cruzado.

• Depois de ter todas as ancoragens ligeiramente apertadas, prosseguir com o aperto fi nal em modo cruzado. Para levar a 
cabo este aperto utilizar uma régua plana. Apoiar esta régua sobre o corpo e começar a apertar as ancoragens; se se vir que 
o corpo começa a deformar-se, deixar de apertar. Com a ajuda da régua plana evita-se um aperto excessivo.

• O aperto fi nal deve estar de acordo com a norma aplicável.
• Depois de realizar todos estes passos e antes de dar por fi nalizado o processo de montagem, verifi car se a tampa se dobra 

facilmente sobre o ponto de rotação.

Fig. 6

Estas são as opções de fixação mais habituais, mas tal como se referiu em várias ocasiões ao longo deste manual, o 
design destas comportas FL é definido de acordo com as necessidades de cada cliente para cada projecto em concreto, 
pelo que se pretender outra opção de fixação entre em contacto com o departamento técnico-comercial da CMO Valves
e será realizado um projecto ajustado de acordo com as necessidades da instalação.

O mesmo acontece se se instalar a comporta fixada a uma parede através de ancoragens ou aparafusada a um flange; 
em ambos os casos é necessário ter em conta os seguintes pontos:

• Os equipamentos devem fi car presos fi rmemente na instalação.
• No que se refere a andaimes, escadas e outros elementos auxiliares a utilizar durante a montagem, devem ser seguidas as 

recomendações de segurança indicadas neste dossier.
• Quando os equipamentos estiverem montados assegure-se de que não existem elementos que possam impedir o movi-

mento da tampa.
• A montagem dos equipamentos deve ser coordenada com o pessoal de controlo e segurança das instalações e não deverá 

ser permitido nenhum tipo de modifi cação nos elementos de indicação externos dos equipamentos (fi ns de curso, posicio-
nadores, etc.).

PAREDE

CORPO

CORDÃO DE SIKAFLEX-11FC
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POSIÇÕES DE MONTAGEM

Este tipo de comportas pode ser montado sobre um flange vertical (fig. 7) que se encontre no final de uma tubagem 
horizontal ou pode ser montado numa parede vertical (fig. 8), na qual exista um orifício quadrado, redondo ou rectan-
gular. Seja qual for o tipo de instalação, a posição da comporta é vertical.

Esta comporta FL é uma comporta de retenção que foi concebida para ser utilizada como final de linha, pelo que a sua 
montagem realiza-se sempre no final de uma instalação.

Estas são as posições de montagem mais habituais, mas tal como se referiu em várias ocasiões ao longo deste ma-
nual, o design destas comportas FL é definido de acordo com as necessidades de cada cliente para cada projecto em 
concreto, pelo que se pretender montá-la noutra posição entre em contacto com o departamento técnico-comercial 
da CMO Valves e será realizado um projecto ajustado de acordo com as necessidades da instalação.

Assim que tiver instalado a comporta é necessário verificar se os parafusos, porcas ou ancoragens foram apertados co-
rrectamente.

Todas as comportas da CMO Valves são testadas nas respectivas instalações; no entanto, durante o transporte ou a monta-
gem a comporta pode sofrer uma avaria. Por isso, uma vez instalada, é muito importante verificar se a comporta funciona 
correctamente, verificando se a tampa se dobra facilmente sobre o seu ponto de rotação, verificando se a tampa assenta 
perfeitamente sobre a junta quando a comporta está fechada…

Uma vez instalada a comporta na sua localização, e no caso de a comporta dispor de acessórios eléctricos ou estar na zona 
ATEX, deve ser ligada à terra antes de ser colocada em funcionamento.
No caso de estar instalada numa zona ATEX, verificar a continuidade entre os diferentes elementos da comporta 
(EN 12266-2, anexo B, pontos B.2.2.2. e B.2.3.1.). Verificar a ligação da comporta à terra.

Fig. 7 Fig. 8
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Estas comportas FL não têm um sistema de accionamento, são automáticas. É o mesmo fluido que abre ou fecha a 
comporta.

Quando o fluido vem do interior da tubagem para o exterior, empurra a tampa e esta dobra-se sobre o ponto de rotação, 
abrindo a comporta. O grau de abertura será proporcional à pressão do fluido, pelo que quanto maior for a pressão, maior 
será a abertura da comporta (fig. 9).

Quando o fluido vem do exterior para a tubagem, empurra a tampa contra o corpo, pressionando a junta de elastómero e, 
desta forma, consegue-se a estanqueidade. Quanto maior for a pressão do fluido, maior será a pressão da tampa contra o 
corpo, pelo que a estanqueidade está assegurada em qualquer momento (fig. 10).

ACCIONAMENTOS

Fig. 9 Fig. 10

COMPORTA ABERTA COMPORTA FECHADA
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MANUTENÇÃO

No caso de as comportas sofrerem danos derivados de manipulação indevida ou sem a devida autorização, a CMO Valves não 
assumirá qualquer responsabilidade. As comportas não devem ser modifi cadas, excepto com prévia autorização expressa da 
CMO Valves.
De modo a evitar danos pessoais ou materiais, antes de efectuar quaisquer tarefas de manutenção é recomendável cumprir as 
seguintes instruções:

• O pessoal encarregue da manutenção e operação dos equipamentos deve ser qualifi cado e instruído.

• Utilizar Equipamentos de Protecção Individual (EPI’s) adequados (luvas, botas de segurança, óculos, etc.).

• Fechar todas as linhas relacionadas com a comporta e colocar um painel de aviso advertindo que estão a ser efectuados 
trabalhos na comporta.

• Isolar totalmente a comporta de todo o processo. Esvaziar a conduta ou linha.

• Drenar todo o fl uido da conduta ou linha pela comporta.

• Usar ferramentas manuais não elétricas durante a instalação e manutenção, de acordo com os regulamentos atuais.

A única tarefa de manutenção necessária neste tipo de comportas diz respeito à substituição da junta de borracha do fecho. É 
recomendável efectuar uma revisão periódica da junta de fecho a cada 6 meses; no entanto, a duração destas juntas dependerá 
das condições de trabalho da comporta, tais como: pressão, temperatura, número de operações, tipo de fl uido e outras. Estas 
juntas são fi xadas aparafusadas através de fl anges. Quer os fl anges quer os parafusos são de aço inoxidável, pelo que podem 
ser reutilizados.

Numa zona ATEX podem existir cargas electrostáticas na comporta, o que poderá originar o risco de explosões. O utilizador será 
o responsável por efectuar as acções pertinentes com o objectivo de eliminar ou minimizar os riscos.

O pessoal de manutenção deverá estar informado sobre os riscos de explosão e recomendamos realizar uma formação sobre a 
ATEX.
Limpeza periódica da comporta para evitar a acumulação de pó. Evitar repintar os produtos fornecidos.

LUBRIFICAÇÃO

O único ponto da comporta que requer lubrifi cação é o ponto de rotação, pelo que é recomendável lubrifi car esta zona 
aproximadamente 2 vezes por ano.

Finalizada a manutenção e em caso de instalação numa zona ATEX, verifi car obrigatoriamente a continuidade eléctrica entre 
a tubagem e os restantes componentes da comporta, tais como o corpo, a tampa, o braço, etc. (conforme norma EN 12266-2, 
anexo B, pontos B.2.2.2. e B.2.3.1.).

ASPECTOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

• Para poder trabalhar em condições de segurança adequadas, os elementos magnéticos e eléctricos devem estar em 
repouso. Da mesma forma, também os armários eléctricos de controlo devem estar fora de serviço. O encarregado das 
tarefas de manutenção deve estar informado sobre os regulamentos de segurança e apenas deverá iniciar quaisquer tarefas 
com ordem do pessoal de segurança das instalações.

• As áreas de segurança devem estar claramente marcadas e deverá ser evitado colocar equipamentos auxiliares (escadas, 
andaimes, etc.) nas partes móveis, de forma a evitar qualquer movimento inadvertido da tampa.

• Antes de começar a realizar trabalhos de manutenção na comporta, prender a tampa na posição aberta por meio de mais 
de um sistema, de modo a que a tampa não caia no caso de algum deles falhar.

Tendo em conta as recomendações indicadas, em seguida enumeramos as operações de manutenção que devem ser efectuadas 
neste tipo de equipamentos:
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SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE FECHO

1. Assegurar-se de que não existe pressão ou fl uido na instalação.

2. Colocar a tampa (2) na posição completamente aberta.

3. Prender a tampa (2) nesta posição por meio de mais de um sistema.

4. Soltar e retirar os parafusos (8) do fl ange de junta (4) e os da junta (3).

5. Retirar o fl ange de junta (4) e por último a junta (3) deteriorada.

6. Limpar o alojamento da junta (3).

7. Colocar uma junta nova (3) impregnada de vaselina e com as mesmas dimensões da junta que foi retirada.

8. Voltar a montar o fl ange de junta (4), verifi cando se está bem montado e se a junta (3) não foi danifi cada no processo.

9. Retirar os sistemas para prender a tampa (2) na posição aberta e, prendendo-a com precaução, colocá- la na posição 
fechada.

10. Antes de colocar a instalação em funcionamento, verifi car se a tampa (2) se dobra facilmente sobre o seu ponto de rotação 
e verifi car se quando a comporta está fechada, a tampa (2) assenta perfeitamente sobre a junta de fecho (3).

Fig. 6

Tabela. 1

Nota: durante a montagem da nova junta de fecho é 
recomendável aplicar vaselina na junta para facilitar 
a montagem e o posterior bom funcionamento da 
comporta (não usar óleo ou massa lubrificante); a 
seguir, na tabela 1 são mostrados os detalhes da vaselina 
utilizada pela CMO Valves:

VASELINA FILANTE

Cor Saybolt ASTM D-156 15

Ponto de fusão (ºC) ASTM D-127 60

Viscosidade a 100 ºC ASTM D-445 5

Penetração 25 ºC mm/ 10 ASTM D-937 165

Conteúdo de silicone Não contém

Farmacopeia BP OK

6 7

25 7 3486 1
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De modo a que a comporta esteja em condições adequadas de utilização após longos períodos de armazenamento, é 
recomendável armazená-la a uma temperatura não superior a 30 ºC e em locais bem ventilados.
Não é aconselhável, mas se o armazenamento for realizado no exterior, a comporta deverá estar coberta para fi car protegida do 
calor e da luz solar directa, mantendo-se igualmente uma boa ventilação para evitar a humidade. Em seguida indicamos alguns 
aspectos a ter em conta para efeitos de armazenagem:

• O local de armazenagem deve ser seco e interior.
• Não se recomenda armazenar os equipamentos ao ar livre directamente sob condições atmosféricas adversas, tais como 

chuva, vento, etc. Recomendamos o mesmo se os equipamentos estiverem embalados.
• Esta recomendação ganha importância em zonas de elevada humidade e ambientes salinos. O vento pode transportar pó 

e partículas que podem entrar em contacto com as zonas de movimento da comporta, o que poderá originar posteriores 
difi culdades no seu funcionamento.

• O armazenamento deve ser efectuado numa superfície plana para evitar deformações nos equipamentos.
• No caso de os equipamentos serem armazenados sem embalagem adequada, é importante manter as zonas de movimento 

da comporta lubrifi cadas; por isso, também recomendamos a revisão e lubrifi cação periódica das mesmas.
• Da mesma forma, no caso de existirem superfícies mecanizadas sem protecção superfi cial é importante que tenham 

aplicado algum tipo de protecção para evitar o aparecimento de corrosão.

ARMAZENAMENTO

LISTADO DE COMPONENTES

POS. DESCRIÇÃO

1 CORPO

2 TAMPA

3 JUNTA

4 FLANGE / JUNTA

5 BRAÇO

6 EIXO

7 CASQUILHO

8 PARAFUSOS

Fig. 7

Tabela. 2

6 7

25 7 3486 1
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